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Cladding Point B.V.
Handelsweg 12
6662 NH Elst www.claddingpoint.nl

info@claddingpoint.nl
T: +31(0) 26 - 365 06 30

GETEK. REVTEK.NR.FORMAT

OMSCHRIJVINGDATUMCladding Point B.V.
Handelsweg 12
6662 NH Elst (Gld.)

P. Heijblom 022.1845-201A4

Opstelling en bevestiging railsysteem13-Jun-22

SCHAAL
..

Overzicht van opstelling en bevestiging van railsysteem

op horizontaal gemonteerde sandwichelementen Premium Design+ Carrier

Rail systeem
'Z'profiel of 'Hoed' profiel
(zie tekening no. 22.1845-301)

PE-gasket

Premium Design+ Carrier
(zie tekening no. 22.1845-101
& 22.1845-102 )

Joint van railsysteem
Opm: Alleen toegestaan bij
voeg van buitenplaat

Bevestiging railsysteem
(EJOT JF3-2 5,5x25)

≥
 2

0

Draagstructuur
volgs. ontwerp

Bevestiging Carrier panel
(zie tekening no. 22.1845-101
& 22.1845-102 )

PE-gasketBevestiging railsysteem
(EJOT JF3-2 5,5x25)

'Hoed' profiel
(zie tekening no. 22.1845-301)

Bevestiging railsysteem
(EJOT JF3-2 5,5x25)

≥ 200 mm & ≤1.500 mm ≥ 100

'Z'profiel
(zie tekeningeno. 22.1845-301)

PE-gasket
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A AB

c.t.c. fixation
 ≤ 500 mm

B

h.o.h. railsysteem
≥ 200 mm & ≤ 1500 mm

Bevestiging railsysteem
(EJOT JF3-2 5,5x25)

Omega profile
(Zie tekening no. 22.1845-302)

PE-gasket

DOORSNEDE
A-A

DOORSNEDE
B-B

ALTERNATIEF
RAILSYSTEEM - TYPE 3

Premium Design+ Carrier
(zie tekening no. 22.1845-101
& 22.1845-102 )

Voorwaarden secundaire gevelafwerking:
Secundaire gevelbekleding (incl. railsysteem) met een oppervlaktegewicht Δgk ≤ 40 kg/m²
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OMSCHRIJVINGDATUMCladding Point B.V.
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P. Heijblom 022.1845-202A4

Opstelling en bevestiging railsysteem13-Jun-22

SCHAAL
..

Overzicht van opstelling en bevestiging van railsysteem

op verticaal gemonteerde sandwichelementen Premium Design+ Carrier

A A

B

B

DOORSNEDE
A-A

DOORSNEDE
B-B

Lengte rail systeem
≤ 3.000 mm

Lengte rail systeem
≤ 3.000 mm

Schroefafstand
tot rand ≥ 100 mm

Schroefafstand
tot rand ≥ 100 mm

Bevestigings afstand
≤ 500 mm

Bevestigings afstand
≤ 500 mm

≥ 20

Railsysteem
'Z' profiel or 'Hoed' profiel
(zie tekening no. 22.1845-301)

PE-gasket

Premium Design+ Carrier
(zie tekening no. 22.1845-101
& 22.1845-102 )

Joint van railsysteem
Opm: Alleen toegestaan bij
voeg van buitenplaaBevestiging railsysteem

(EJOT JF3-2 5,5x25)

≥ 
2

00
 m

m
 &

 ≤
1

.5
0

0 
m

m
≥

 1
00

Draagstructuur
vlgs. ontwerp

Bevestiging Carrier panel
(zie tekening no. 22.1845-101
& 22.1845-102 )

Bevestiging railsysteem
(EJOT JF3-2 5,5x25)

'Hoed' profiel
(zie tekening no.  22.1845-301)

'Z' profiel
(zie tekening no. 22.1845-301)

PE-gasket

PE-gasket

Bevestiging railsysteem
(EJOT JF3-2 5,5x25)

Bevestiging railsysteem
(EJOT JF3-2 5,5x25)

Omega profiel
(zie tekening no. 22.1845-302)

PE-gasket

ALTERNATIEF
RAILSYSTEEM - TYPE 3

Premium Design+ Carrier
(zie tekening no. 22.1845-101
& 222.1845-102 )

Voorwaarden secundaire gevelafwerking:
Secundaire gevelbekleding (incl. railsysteem) met een oppervlaktegewicht Δgk ≤ 40 kg/m²
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Afmetingen 'Hoed' en 'Z' profiel13-Jun-22

SCHAAL
1 : 10
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Railsysteem - type 1: 'Hoed' profiel
Afm.: 40/30/40/30/40 (t = 1,5)

Railsysteem - type 2: 'Z' profiel
Afm.: 40/30/40 (t = 1,5)

1
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R4

1
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R4

Vast punt
in midden van railsysteem

Slobgaten

Vast punt
in midden van railsysteem

Slobgaten

Materiaal:
Koud gevormd verzinkt staal S320GD
Alle afmetingen in mm
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Afmetingen omega profiel13-Jun-22

SCHAAL
1 : 7.5

Materiaal:
Koud gebogen verzinkt staal S320GD
Alle afmetingen in mm
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Railsysteem - type 3: 'Omega' profiel
Afm.: 40/30/40/30/40 (t = 1,5)
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in midden van railsysteem

Slob gaten
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